Fernkalte in EUROPA a5
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Installierte Kalteleistung 240 MW in insgesamt 6 zentralen
100% Kompressionskaltemaschinen

Rickkthlung teilweise Uber die Seine

Fernkaltenetz ist 70 km lang und es kommen 3 km/Jahr dazu

450 Kunden sind angeschlossen mit 300 MW
Kundenanschlussleistung

Kéalteerzeugung sind 500 GWh / Jahr 4 Uber 2000 Vollaststunden in
der Kéltezentrale!

Konkret projektiert sind neue Kaltezentralen um die Leistung um 130

MW zu erhohen. i
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Interessantes Ergebnis eine durchgeflihrte Vergleichsmessung bei zukinftigen
Kunden in Paris. Beispielhaft hier ein Krankenhaus:
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Dadurch ausgewiesene Einsparungen obwohl 100% Kompressoren:

Stromverbrauch -52%
Verlust an Kaltemittel durch Lekagen -715%
Wasserverbrauch -88%

Einsparung an Chemikalien -80%
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Fiernkoling Projekt Radhuspladsen B S EFRIRE

L
knhenhaunse Kabenhavns Energi A/S et REN g’ i

1 Hotel Marriott
2 Nykredit Bank
3 Falck- Husel
4 Tivoli Congress Center
5 Postterminalen
6 Politigarden
¥ Glyptotak
2 Matisnalmusoot
9 Kebenhavns Radhus
10 Spar Nerd
11 Palage Holsl
13 Politikens Hus
13 Heotel Kong Fredetik
14 Karre overfor Ridhuapladaan
15 Dagmarhiia
16 Hotel The Square
17 Scala bygningen
18 Cirkusbygningen
19 Axalborg
20 SAS:zhotellat
21 Kontorbygning ved Frihedsgudinden
22 Arbajdernes Landabank
23 Mordan
24 Hotel Imperlal mv
26 Hotel Scandic
268 Industriens hus
27 Tiveli |
28 Tiveli Il

K Kalacantral
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Free Cooling T Meereswasser im Winter
Wenn Meerestemperatur < 5.5°C und Bedarf < 2400 kW

100% des Bedarfs gedeckt Production distribution
Absorptionskaltemaschinen Sj
-Dampfbeheizte Absorber mit ="
Temperaturen > 180°C =1
-COP 1,2 g
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Rest mit Kompressionskaltemaschinen

@ Free cooling B Absorption O Compressor
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Ausbau der Fernkalte Uber kombinierten
Fernwarmetunnel 4 km lang, 4,2 Meter Durchmesser

Cooling unit

Anschluss der Kunden mit vorgefertigten
Ubergabestationen
Beispielbild hat 2 MW
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Start des Ausbaus 1994
Hohe Netzabdeckung > 50%

Uber 500 Kunden mit 230 MW
Kundenanschlussleistung

Bestandsanlagen
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Production

¢ Free cooling

¢ Chillers

o Waste
cooling from
heat-pumps

Aquifer
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Production

¢ Waste
cooling from
heat-pumps
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Energieeinsatz

15% Free cooling
23% Strom
62% Abwarme

(vorbenhaltlich
Ubersetzungsfehler aus dem
Schwedischen)

Einsparung an Strom ca. 80% ggu herkdmmlicher Kihlung
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20,000 m* offices
30,000 m< shops

small business

Gas expansion plant

? :engaged in
negotiation

A 2 Absorber, mit I nsgesamt 2,5
A Netz-1®8Ct 12
A > 95% der W2arme Abw2@rme von Sappi
A 2.3 MW Anschlusswerte aber Ausba

660 houses

29,000 m2 shops +

. offices
-~
260 houses
20 houses
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Frankfurt oy
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Terminal 3 Immobilien Summe
Warmeenergie: 10 MW / 15 GWh/a 10 MW / 20 GWh/a 20 MW / 35 GWh/a
Kéalteenergie: 20 MW / 37 GWh/a 25 MW / 28 GWh/a 45 MW / 65 GWh/a




Frankfurt

Leistung
Erzeugung Kalte
Uber Absorptions-
technik 16 MW

47 Verdunstungskuthler mit einer
Gesamtkuhlleistung von 84 MW




